VISTA FRONTAL MEDIDOR

MEDIDOR

RE RS SE SS TE TS NE NS

D D||D ||
% %

B

SALIDA

REFERENCIAS:

FASE R T RE: BORNE ENTRADA AL MEDIDOR (FASE R)
FASE S ~  RS: BORNE SALIDA DEL MEDIDOR (FASE R)
FASE T - SE: BORNE ENTRADA AL MEDIDOR (FASE S)
NEUTRO —

SS: BORNE DE SALIDA DEL MEDIDOR (FASE S)

CONDUCTOR DE PROTECCION —=——- TE: BORNE DE ENTRADA AL MEDIDOR (FASE T)
LTT: LLAVE TERMOMAGNETICA TS: BORNE DE SALIDA DEL MEDIDOR (FASE T)
TRIPOLAR NE: BORNE DE ENTRADA AL MEDIDOR (NEUTRO)

CON PUENTE A TIERRA
NS: BORNE DE SALIDA DEL MEDIDOR (NEUTRO)

COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS
PUBLICOS de RIO GRANDE LTDA
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CONEXION MEDIDOR TRIFASICO
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