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Medidor

Re Rs Se Ss Te Ts Ne Ns

Los conductores se identificarán de acuerdo con la siguiente tabla:

Conductor

Linea 2 (fase s)
Linea 3 (fase T)
Neutro
Conductor de protección

Linea 1 (Fase r)
Color

Castaño (marrón)
Negro
Rojo
Celeste (azul claro)
Verde-Amarillo (bicolor)

Referencias:
Re: borne entrada al medidor (fase r)
rs: Borne salida del medidor (fase r)
Se: Borne entrada al medidor (fase s)
Ss: Borne de salida del medidor (fase s)
Te: borne de entrada al medidor (fase t)
Ts: Borne de salida del medidor (Fase t)
Ne: Borne de entrada al medidor (neutro)
     con puente a tierra
Ns: Borne de salida del medidor (neutro)

Fase r
fase s
fase t
neutro
conductor de protección
LT3: Llave termomagnetica
      tripolar
LT4: Llave termomagnética
      tetrapolar

Vista Frontal Medidor Vista Anterior Medidor

Salida Entrada

LT4
LT3


	Planos y vistas
	Modelo


